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Käyttöohje

LF 43-2 LF 43-3

Tuuletuspainike LF 43-2/-3

Huomioitavaa Käyttötarkoitus
Tuuletuspainikepaneeli asennettavaksi

55mm kojerasiaan 2 tai 3 tuuletusryhmäll

Kytkentä
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Takuu
Saat 2 vuoden takuun kaikille D+H tuotteille
vahvistetusta järjestelmän luovutuspäivästä
ja maksimissaan 3 vuodeksi toimituksesta,

asennuksen ja käyttöönoton on suorittanut 
Valtuutettu D+H asentaja.

D+H takuu raukeaa kytkettäessä D+H tuot-
teita ulkoisiin järjestelmiin tai sekoittamalla
D+H tuotteita toisten valmistajien tuotteisiin.

- Asenna heikkovirtajohtimet erilleen 230V
johtimien kanssa

- Tarkista johtimien merkintä. Kytkentäohje
vain periaatteellinen




